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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° 2024DI43593

Document ne pouvant en aucun cas étre annexé a un acte authentique

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Batiment

Adresse : Ancienne Friche SABLA Réf. Cadastrale : 39 B - 1649
25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON Bati : Oui
Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet
1997
Propriétaire : | Date de construction : Antérieur au 1er janvier 1949

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale :
806,57 m?
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Attestation RC PRO 2024

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Societé d'Assurance dont le Siége Saocial est situé 313
Terrasses de 'Arche - 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

BATIMEX
244 RUE DU POINT DU JOUR
01000 SSAINT DENIS LES BOURG
Adhérent n°A059

A adhéré par I'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d"assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A059.

Garantissant les conséquences pécuniaires de |la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-aprés, sous
réserve qu’elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d’Accréditation,
d’Agrément au sens contractuel.

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumnis a certification et recertification :
AMIANTE sans mention
AMIANTE avec mention (dent contrdle visuel aprés travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)
DPE avec ou sans mention
ELECTRICITE
GAZ
PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussiéres de plomb) avec ou sans mention
TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :
ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d’Information sur les Sols)
ERP (Etat des Risques et Pollutions)
L’état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les
certifiés sans mention)
Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
Diagnostic Plomb dans 'eau
Recherche des métaux lourds
Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliere
Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA
Sociéeé anonyme au capitalde 214 799 030Euros
Siege social : 313, Terrasses de IArche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.5. Nasterre
Entreprise régle par le Code des < TVAI ire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F
Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

Diagnostic technique global « sous réserve que I’Assuré personne physique ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de I'Habitat »

Diagnostic accessibilité aux Handicapés

Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que I"Assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n® 2022-663 du 25 avril 2022 »

Diagnostic Eco Prét

Diagnostic Pollution des sols

Diagnostic Radon

Mesures d’empoussiérement par prélévement d’échantillon d'air (A+F en parcours de formation
interne et externe) soit :

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF 26
partie stratégie d’échantillonnage, préléevements et rapport d'essai), air intérieur,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

Missions d’Infiltrométrie, Thermographie

Missions de contréle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans |'air des lieux de
travail, hors amiante, consistant a calculer la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP).
Cette activité s’inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de I'accréditation
COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de I'absence de renonciation a recours contre le
laboratoire d’analyse.

Mission de coordination SPS

RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

Audit énergétique pour copropriété (F)

Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d’un prét immobilier

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

Etat de I'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

Audit sécurité piscine

Evaluation immobiliére

Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

Diagnostic légionnelle

Diagnostic incendie

Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I’exclusion de toute activité de conception
Etablissement d’états descriptifs de division (calcul de milliéme de copropriété)

Diagnostic de décence du logement

Expertise judiciaire et para judiciaire

Expertise extra juridictionnelle

Contréle des combles

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprise régle par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Etat des lieux des biens neuf

Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de batiments (certification Amiante avec mention +
attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

Prise de photos en vue de I"élaboration de visites vidéo en 360, a I'exclusion de prises de vue au
moyen de drones

Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

DPE pour l'obtention d’un Prét a Taux Zéro

Repérage Amiante dans le Ferroviaire

Repérage Amiante dans le Maritime

Document d'information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs
(ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique
de chantier)

Le carnet d'information du logement (CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :

2 000 000€ par sinistre et 3 000 000€ par année d’assurance.
LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE

D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait a NANTERRE le 12 décembre 2023
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L’ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprise régle par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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CERTIFIC

E CaAOaMPETENI©ECES

Diagnostiqueur immobilie '
certifie

DEKRA Certification certific que Monsicur

Romain BOACHON

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2300 pour
Constat de nsquc d ‘exposition au plomb du 16/04120

Arvéte du 2 décenbre 2021 défniy diagnontic Yec!

Dlagnosuc am:ame sans mention du 18

s

Diagnostic amiante avec megl on du

Arndtd g 24 Shcvatie 21 ddSainsast low seitbees

/

Diagnostic de purformao ce energ:
Arsére di 2 julict
Farvéad du 21 mars 2019

Adrdnd S 2 putten 308
mars 2019

Ces ax e p

1 et suvanks ai 5 & s, | e

Cemﬁmleﬂmhbleacmcﬁunqn stats des divers audits de i

Yvan MAINGUY
Directeur Général  Le Plessis-Robinson, le 18/09/2023

Le non-rexpect doe clauces contractuellies peut rendre co cortificat invalide

DEKRA Cenifcation SAS - www.dekra<cenificaton. v
Immeuble La Boursidiére - Porte [ - Rue de la Boursidiére - 92350 Le Plessis-Robi - France
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G Patimex
-a

Attestation sur I’honneur

Je, soussigné BOACHON Romain, atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard
de I'article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

JYatteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires &
I'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a I'exigence de I'article R 271-3 du méme code, jatteste n’avoir aucun lien de
nature a porter atteinte @ mon impartiglité et @ mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel & moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présant diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés
par la certification, ainsi que mon attestation d‘assurance.

=
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Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

I'amiante pour I’établissement du constat établi a ’'occasion de la vente d’un

immeuble bati

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrétés du 12 décembre 2012 ;

A INFORMATIONS GENERALES

Nature du batiment : Batiment Escalier :

Cat. du batiment : Batiment :
Nombre de Locaux : Porte :
Etage :
Numéro de Lot : Propriété de: N
Référence Cadastrale : 39 B - 1649 ]
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997 ]
Adresse : Ancienne Friche SABLA 25 route des Savoie

01350 CULOZ-BEON

Nom : SELARL VERONIQUE MONNET Documents

- Néant
Adresse : 31 Cours de Verdun- CS 30524 fournis :
01117 OYONNAX Moyens mis &
. .. . . e Néant
Qualité : Huissiers de Justice disposition :

Rapport N° : 2024DI43593 A Date d’émission du rapport : ~ 08/05/2024

Le repérage a été réalisé le : 23/04/2024 Accompagnateur : Aucun
Par : BOACHON Romain Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyse pour le
N° certificat de qualification : DTI2300 yses: Batimont Sud Eet
Date d'obtention : 18/09/2023
. s Adresse laboratoire : 2 rue Chanoine Ploton
Le présent rapport est établi par une personne dont les 42000 SAINT-ETIENNE
compétences sont certifiées par :
Certification DEKRA Numeéro d’accréditation : 1-1591
Centre d'affaires de la Boursidiére Organisme d'assurance AXA
Rue de la Boursidiére professionnelle :
92350 LE PLESSIS-ROBINSON Adresse assurance :
N° de contrat d'assurance 10583929904
Date de commande : 17/04/2024
Date de validité : 31/12/2024

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise Date d’établissement du rapport :
Fait a SAINT-DENIS-LES-BOURG le 08/05/2024

Cabinet : BATIMEX
Nom du diagnostiqueur : BOACHON Romain

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour sa isfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.
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D CONCLUSION(S)
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I'amiante
Le présent rapport ne mentionne que la partie accessible de la friche industrielle, qui pour la plupart, est

interdite d’accés.
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Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :

®
° ) - . .
°§ toe g g Elément | Zone Matériau / Produit § Méthode désr‘:;::ion Photo
z
. - R . Matériaux
12 F:"ac; Mm:ci)tr:ede D COR:;:;;de Sol Amiante ciment B Jugement personnel non
C dégrade
. Matériaux
F:ga %‘L’;ﬂ:'ﬁﬂe A Amiante ciment B Jugement personnel non
E dégradé
GARAGE/B/["
15 er
(0) -
ie
ur . Matériaux
%‘::i‘::':‘;e A Amiante ciment B Jugement personnel non
dégradeé
aNCIENNE
G:I'; USINE |R Matériaux
32 gox PARTIE |D| Plafond |Plafond Amiante ciment B Jugement personnel non
-1 | ACCESSIBL{C dégradé
n°12 E
Stoc . Matériaux
kage (ilouri\:::t‘ge A Amiante ciment B Jugement personnel non
n°1 | aNCIENNE dégradeé
USINE |R
33 PARTIE (D
ACCESssIBYC
E . Matériaux
%%?g:';:’ze A Amiante ciment B Jugement personnel non
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USINE |xt -
35 F:ga PARTIE |ér] OF:::“:':; gravats Amiante ciment B Jugement personnel I\:I’zte;aduéx
ACCESSIBL]ie 9
E ur
aNCIENNE |E
. USINE |xt Matériaux
36 Tc:letu PARTIE |ér ;::3:‘;‘: Cour\éenu Amiante ciment B Jugement personnel non
ACCESSIBLie dégradé
E ur
- R Matériaux
37 %:(:‘:,:' th:\(/:"a D| Plafond [Plafond Amiante ciment B Jugement personnel non
C dégradeé
Rése 1
au Cuvea ler Conduit de Matériaux
38 |Sous Fioul S fluide - Amiante ciment B Jugement personnel non
terrai S plusieurs dégrade
n
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [ZStlag

E
. ~  |xt Matériaux
39 Tc:;tu C;:; f"a ér] ;::ﬂ:’:; Cour\;enu Amiante ciment B Jugement personnel non
ie dégradeé
uri
Maison de ;r Conduit de Matériaux
40 |Cave - N A Amiante ciment B Jugement personnel non
Maitre [S| fluide dé .
S égradé
. . R . Matériaux
46 F::fch' M:sat;tr:ede D co:::":de Amiante ciment B Jugement personnel non
C dégrade
Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou

de ceux les recouvrant ou les protégeant
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= Recommandation(s) au propriétaire

EP - Evaluation périodique

N° Local

Local

numlLot

Etage

Elément

Zone

Matériau / Produit

Maiso
Piece n°12 | nde
Maitre|

RDC

Conduit de fluide

Sol

Amiante ciment

15

GARA
Facade GE/B
oxX

Conduit de fluide n°1

Amiante ciment

Extér
ieur

Conduit de fluide n°2

Amiante ciment

32

aNCIE
NNE

USINE

Garage/Box |[PARTI
n°12 E

ACCE

SSIBL
E

RDC

Plafond

Plafond

Amiante ciment

33

aNCIE
NNE
USINE
Stockage n°1 PA: B
ACCE
SSIBL
E

Conduit de fluide n°1

Amiante ciment

RDC

Conduit de fluide n°2

Amiante ciment

35

aNCIE
NNE
USINE
Facade PAI?TI
ACCE
SSIBL
E

Extér
ieur

Plaques ondulées

gravats

Amiante ciment

36

aNCIE
NNE
USINE|
Toiture PASTI
ACCE
SSIBL
E

Extér
ieur

Plaques ondulées

Couverture

Amiante ciment

37

Cuve
Local Cuve a
Fioul

RDC

Plafond

Plafond

Amiante ciment

38

Cuve
a
Fioul

Réseau Sous
terrain

ler

IConduit de fluide - plusieurs

Amiante ciment

39

Cuve
Toiture a
Fioul

Extér
ieur

Plaques ondulées

Couverture

Amiante ciment

40

Maiso
Cave n de
Maitre|

ler
SS

Conduit de fluide

Amiante ciment

46

Maiso
Piéce n°21 | nde
Maitre

RDC

Conduit de fluide

Amiante ciment
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
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Liste des matériaux susceptibles de contenir de I’amiante MAIS impossibilité de conclure sans sondage destructif

Maiso i
6 Piéce n°6 nde [ferss|  Sonduiee Sol
Maitre

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir
de ’lamiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

n de
Maitr RDC Plafond Panneaux de faux-plafond

13 Piéce n°13
e
Maiso
14 Piéce n°14 n'; ;’; RDC Plafond Panneaux de faux-plafond
e
Maiso
41 Piece n°15 n'; :;r RDC Plafond Panneaux de faux-plafond
e
Maiso
ndel onc Plafond P de faux-plafond
Maitr aron anneaux de faux-plaron

e

42 Piéce n°16

Liste des locaux non visités et justification

GAR
22 Garage/Box n°3 AGE/| RDC Porte Fermée a clé.
BOX

GAR
24 Garage/Box n°5 AGE/| RDC Porte Fermée a clé.
BOX
GAR
25 Garage/Box n°6 AGE/| RDC Porte Fermée a clé.
BOX
GAR
26| GaragelBoxn'7 | AGE] RDC Porte Fermée a clé.
GAR
27 Garage/Box n°8 AGE/| RDC Porte Fermée a clé.
BOX
La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu étre menée a son terme : des investigations complémentaires devront étre
réalisées.
Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 a R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas
remplies conformément aux dispositions de I'article 3 des arrétés du 12 décembre 2012

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun
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E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de I"annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d’empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans |'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)

Liste B de I’'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION SONDER

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades légeéres.
Conduits en toiture et facade.
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F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 23/04/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n’entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a 'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a l'endroit du prélevement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 @ 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du préléevement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Aout 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :

G RAPPORTS PRECEDENTS
|Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. |

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
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LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

Local / partie o S
o o
N R EmEIEE N°Lot Etage | Visitée Justification
Piéce n°1 Maison de
1 Maitre ler SS Qul
Piece n°2 Maison de
2 Maitre ler SS oul
Piece n°3 Maison de
3 Maitre ler SS oul
4 Piece n°4 Malsgn de 1er SS oul
Maitre
5 Piece n°5 Malsgn de 1er SS oul
Maitre
Piéce n°6 Maison de
6 Maitre ler SS oul
Piéce n°7 Maison de
7 Maitre ler SS oul
Piéce n°8 Maison de
8 Maitre ler SS oul
Piece n°9 Maison de
9 Maitre RDC oul
Piece n°10 Maison de
10 Maitre RDC oul
Piece n°11 Maison de
11 Maitre RDC oul
Piéce n°12 Maison de
12 Maitre RDC oul
Piéce n°13 Maison de
13 Maitre RDC oul
Piéce n°14 Maison de
14 Maitre RDC oul
15 Facade GARS‘)?E’B Extérieur | OUI
16 Toiture GARICE Exterieur | oul
17 Bureau GARé\)((E-E/B RDC oul
18 Dat GARICER  Rroc oul
19 e CARASER  Roc oul
20 Garage/Box n°1 GARS)?E/B RDC oul
2 Garage/Box n°2 GARS\)((BEIB RDC oul
22|  GaragelBoxns | GARFGER  ppc NON Porte Fermée a clé.
23|  GaragelBoxmd | GARFGER  ppc oul Porte Fermée a clé.
24 Garage/Box n°5 GAR&?E’B RDC NON Porte Fermée & clé.
25|  Garage/Boxn’6 GARS)((;E’B RDC NON Porte Fermée a clé.
Garage/Box n°7 GARAGE/B
26 OX RDC NON Porte Fermée 4 clé.
o7 |  GaragelBoxms | GARFGER  ppc NON Porte Fermée a clé.
28 Garage/Box n°9 GARS)((EEIB RDC oul
29 Garage/Box n°10 GAR(,)A)?E/B RDC oul
30 Garage/Box n°11 GARé\)((BE/B RDC oul
31 Rat GARICE® terss | oul
Garage/Box n°12 aNCIENNE
USINE
32 PARTIE RDC oul
ACCESSIB
LE
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Local / partie
d’immeuble

Stockage n°1 aNCIENNE
USINE
33 PARTIE RDC Oul
ACCESSIB
LE
Stockage n°2 aNCIENNE
USINE
34 PARTIE RDC Qul
ACCESSIB
LE
Facade aNCIENNE
USINE
35 PARTIE Extérieur (0]V]}
ACCESSIB
LE
Toiture aNCIENNE
USINE
36 PARTIE Extérieur Oul
ACCESSIB
LE
Local Cuve Cuve a
37 Fioul RDC Qul
Réseau Sous terrain Cuve a
Fioul
Toiture Cuve a
Fioul
Cave Maison de
40 Maitre
41 Piece n°15 Maisgn de RDC oul
Maitre
Piece n°16 Maison de
42 Maitre RDC QUuI
Piece n°18 Maison de
Maitre
Piéce n°19 Maison de
Maitre
Piece n°20 Maison de
Maitre
Piece n°21 Maison de
46 N
Maitre
47 Grenier Maisgn de
Maitre
48 Facade Maison de
Maitre
49 Toiture Maisgn de
Maitre

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE
| Néant |

N° N°Lot Etage | Visitée Justification

38 ler SS Oul

39 Extérieur Oul

ler SS Oul

43 ler Oul

44 ler Qul

45 ler Oul

RDC Oul

2eme oul

Extérieur oul

Extérieur Oul

2024D143593 A 11/50
BATIMEX - Franchisé indépendant - 244 Rue du Point du Jour - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél:047424 2 - Fax - E-mail : contac atimex.fr
SAS au capital de 4000 € - N°T 34477858690 - SIRET 477¢ 9000035 - APE 7120 B

Amiante



Batimex

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [Z3 Jx m

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR

N° Local

Local / Partie
d’immeuble

N°Lot
Etage

Elément

Zone

Matériau /
Produit

Présence

Critére de
décision

Etat de
dégradation

Obligation /
Préconisation

Piéce n°12

de RDC

Conduit de fluide

Sol

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

15

Facade

AGE/ |Extérieur

Conduit de fluide n°1

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

Conduit de fluide n°2

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

32

Garage/Box n°12

RDC

Plafond

Plafond

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

33

Stockage n°1

RDC

Conduit de fluide n°1

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

Conduit de fluide n°2

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

35

Facade

Extérieur

Plagues ondulées

gravats

Amiante ciment

Jugement
personnel

MD

EP

36

Toiture

Extérieur

Plaques ondulées

Couvertur
e

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

37

Local Cuve

a RDC

Plafond

Plafond

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

38

Réseau Sous
terrain

a ler SS

Conduit de fluide -
plusieurs

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

39

Toiture

a Extérieur

Plagues ondulées

Couvertur
e

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP

40

Cave

de ler SS

Conduit de fluide

Amiante ciment

Jugement
personnel

MND

EP
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Mais
on Jugement
46 Piéce n°21 de RDC Conduit de fluide Amiante ciment A g MND EP
Maitr personnel
e

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE
Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’'EN CONTENANT PAS.

13|  Piecen13 de | RDC Plafond Panneaux de faux- | pogq | Rasultat d'analyse (P001)

plafond

14|  Piecen14 de | RDC Plafond Pa""‘:ﬁ;‘f’;gg faux- 1 pogq | Resultat danalyse (P001)

41 Piece n°15 de | RDC Plafond Pa""‘;‘?;‘f’;gg faux-— 1 pogq | Resultat d'analyse (P001)

42| Piecen-16 de | RDC Plafond Pa""ﬁ:};gg faux- 1 pogq | Resultat d'analyse (P001)

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de I'annexe 13/9 du code
de la santé publique)

Mais
- on Conduit de
6 Piéce n°6 de | lerSS ventilation a? ITA
Maitr
e
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LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté |a? - Probabilité de présence d’Amiante
Etat de dégradation des F,C, FP BE : Bon état | DL : Dégradations locales | ME : Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) | MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de I'état de conservation
|I::afongd’ FLEL LTSI 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussiérement
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement
oo io S oo EP  Evaluation périodique
matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau
(résultat de la grille d’évaluation) - - -

AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente
et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immeédiate sur le
matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas échéant,
que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

| ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
liés a 'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans I'immeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagcon permanente est un préalable essentiel a la prévention du risque d'exposition a
I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par 'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.orq
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ANNEXE 1 - FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit de ventilation

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur

00 00000000000 | BOACHON Romain

Conduit de ventilation - Sol

Susceptible de contenir de 'amiante

ELEMENT : Conduit de fluide

o

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

| Amianteciment | | BOACHON Romain
Conduit de fluide - Sol

Evaluation périodique
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [Slag

ELEMENT : Conduit de fluide n°1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Lot n®* GARAGE/BOX - Extérieur -

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

| Amianteciment | 00| BOACHON Romain

Conduit de fluide n°1 - A
- Résultatamiante ]
Rac ~% 0 1 a d’avi ‘f'"'.
Evaluation périodique

ELEMENT : Conduit de fluide n°2

s

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local

Lot n° GARAGE/BOX - Extérieur -

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur

| Amianteciment | | BOACHON Romain

Conduit de fluide n°2 - A
—— Resutmtamiante
Présence d’amiante

Evaluatio périodigue
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [Slag

ELEMENT : Plafond

o/
N @,
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Lot n® aNCIENNE USINE PARTIE
“ 2024D143593 ACCESSIBLE - RDC - Garage/Box n°12
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

| Amianteciment | 00| BOACHON Romain

Plafond - Plafond
- Résultatamiante ]
Evaluation périodique

ELEMENT : Plaques ondulées

}

%
\' 1
Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local

Lot n® aNCIENNE USINE PARTIE
“ 2URDISSSS ACCESSIBLE - Extérieur - Facade

Matériau Date de prélevement Nom de l'opérateur

| Amianteciment | | BOACHON Romain

Plaques ondulées - gravats
Présence d’amiante
RES a ol ile =V < DI

Evaluatio périodigue
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [E3lan

ELEMENT : Plaques ondulées

m 1

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Lot n® aNCIENNE USINE PARTIE
“ 2024D143593 ACCESSIBLE - Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

| Amianteciment | 00| BOACHON Romain

Plaques ndulées - uverture
s -
Evaluation périodique
ELEMENT : Conduit de fluide n°1

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local

Lot n° aNCIENNE USINE PARTIE
“ 2024D143593 ACCESSIBLE - RDC - Stockage n°1
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

| Amianteciment | | BOACHON Romain

Conduit de fluide n°1 - A
e Résultatamiante ]

Evaluatlo périodigue
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [S3 Jim

ELEMENT : Conduit de fluide n°2

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Lot n® aNCIENNE USINE PARTIE
T T I e el

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

Amiante ciment BOACHON Romain
Localisation
Conduit de fluide n°2 - A
Résultat amiante

Présence d’amiante ()
Résultat de la grille d’évaluation
Evaluation périodique

ELEMENT : Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local
Date de prélévement Nom de I'opérateur
Amiante ciment BOACHON Romain
Localisation
Conduit de fluide plusieurs
Résultat amiante

Présence d’amiante ()

Résultat de la grille d’évaluation

Evaluation périodique

2024DI143593 A 19/50
BATIMEX - Franchisé indépendant - 244 Rue du Point du Jour - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél:04 7424 09 32 - Fax - E-mail : contact@batimex.fr
SAS au capital de 4000 € - N°TVA 84477858690 - SIRET 47785869000035 - APE 7120 B

Amiante



Batimex

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau ex/im

ELEMENT : Plaques ondulées

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
s | 2024Di43593 [ Lotn’ Cuve a Fioul - Extérieur - Toiture |
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Amiante ciment BOACHON Romain
Localisation
Plagues ondulées - Couverture
Résultat amiante

Présence d’amiante ()
Résultat de la grille d’évaluation
Evaluation périodique

ELEMENT : Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Piéce ou local
s | 2024Di43593 [ Lotn’ Cuvea Fioul - RDC - Local Cuve |
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Amiante ciment BOACHON Romain
Localisation
Plafond - Plafond
Résultat amiante

Présence d’amiante ()

Résultat de la grille d’évaluation

Evaluation périodique
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [Slag

ELEMENT : Conduit de fluide

i 11

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

I e 2024D143593 Lot n° Maison de Maitre - 1er SS - Cave

Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur

| Amianteciment | 0000000000 BOACHON Romain

Conduit de fluide - A |

Evaluation périodique

PRELEVEMENT : P001

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

Panneaux de faux-plafond 23/04/2024 BOACHON Romain
Plafond
absence d’amiante

DETAIL DES RESUL -

Référence PXr:?aar:ﬁe Conclusion amiante
Couche
RAW PRODUCT AR-24-SG-024088-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-SG-024088-01 Fibres d'amiante non détectées
2024DI43593 A 21/50
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ANNEXE 2 - CROQUIS

2024DI143593 A
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Client : GARAGE/BOX

N° dossier : 2024D143593 Ancienne Eriche SABLA
N° planche : 1/5 | version : 0 Adresse : 25 route des Savoie
Type - Croquis 01350 CULOZ-BEON
Date : 08/05/2024 Batiment :

Intervenant : BOACHON Romain Niveau :

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Légende :
] vatériaux en fibres-ciment

Plan de masse :

Garage/Boxr*1

L/ Luc

Bureau

- Conduit de fluide n*2

Garage/Boxn*2

G B “ Garage/Boxn”
arage/toxn
" Garage/gsoxn™4

Garage/Box n"6

Garage/Box n°7 Qarage/Box n*9 s Boxn*10
Garage;ﬂax n’B arage ox n

Conduit de fluide n"1

GarageBoxn*11

2024DI143593 A
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Client : Titre Partie Accessible Ancienne Usine
AR 2024D143593 Ancienne Friche SABLA

N° planche : 2/5 |Versi0n -0 Adresse : 25 route des Savoie

Type - Croquis 01350 CULOZ-BEON

Date : 08/05/2024 Batiment :

Intervenant : BOACHON Romain Niveau : RDC

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

&\‘ Plaques ondulées / fibre-ciment
|:| Condult de fluide

Légende : Plan de masse :

|Plaques ondulées)

N

Stockage n°1

|Conduits de fluide]

Q—
Q
1%

Stockage n°2

2024D143593 A
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Légende :
[] Conduit de fiuide

Client : Titre : Maison de Maitre
AR 2024D143593 Ancienne Friche SABLA
N° planche : 3/5 |Version -0 Adresse : 25 route des Savoie
Type - Croquis 01350 CULOZ-BEON
Date : 08/05/2024 Batiment :

Intervenant : BOACHON Romain Niveau : ler SS

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Plan de masse :

Piece n°4
.L
0

Piece n°3

' P Piece n°8

Piece n°1

Piecg n°2

[Conduit de fluide]

2024D143593 A
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Légende :

[] Conduit de fiuide

Plan de masse :

Client : Titre : Maison de Maitre
N dossier 2024D143593 Ancienne Friche SABLA
N° planche : 4/5 |Version -0 Adresse : 25 route des Savoie
Type - Croquis 01350 CULOZ-BEON
Date : 08/05/2024 Batiment :
Intervenant : BOACHON Romain Niveau : RDC
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
 S— L/  S—
Pie 16 Piece n®15
lecen
=} N
4 Piece n°2 4 v
Piéce n°9 c 7
15 o
CPiecenfy_  Piecen®ii . il
Piece n®13
Piece
 S— 0 =3 —— =
[Conduit de fluide] [P001] Panneaux de faux-plafond

2024D143593 A
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

Client : Titre : Maison de Maitre

N° dossier : 2024DI43593 Ancienne Friche SABLA
N° planche : 5/5 |Version 10 Adresse - 25 route des Savoie
Type - Croquis 01350 CULOZ-BEON
Date : 08/05/2024 Batiment :

Intervenant : BOACHON Romain Niveau : ler

Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Plan de masse :

Piece n°20

M

H1LITTTT

Piece n®19
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Batimex

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [E3GIaN

ANNEXE 3 — PROCES VERBAUX D’ANALYSES
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [ZESdla

PV 00720240401293053

«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

BATIMEX -AIR-T

Monsieur Romain BOACHON
244 Rue du Point du Jour

01000 ST DENIS LES BOURG

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-024088-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2024 4:14 Page1/2
Dossier N°* : 24Y012520 Date de réception : 24/04/2024 Date d'analyse : 25/04/2024
Référence dossier Client:

2024D143593 A - Batiment 25 route des Savoie 01350 CULOZ-BEON - AK IMMO (SCI)

Ne ; s Technique Préparation
tion visuelle
i Référence client Descrip uilsée ! [NEprop TG Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | P0O01-RDC - Piéce n*1« | Matériau semi-dur de rYEgSD. 12 I Calcination et Fibres d'amiante non
- - Plafond - Panneaux | type enduit (blanc) attaque acide détectées
de faux-plafond (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur “73('5';»; & 12 i - ) Fibres d'amiante non
fibreux de type détectées
faux-plafonds (marron)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscops
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB1: Sam:mrnatlonoontraresuwetappoﬂle i une analy che par couche de léchantilion is par le

Des décrits e dans une méme couche n'ont pas pu faure I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB2: ‘andnmumnonaéledm:uMOLP':ommd fibre d' n'a été détectée, I'é lon objet de |'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optoquomont observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiq

observable, une fibre doit avoir une largeur supénieure a 0,2 micrométre (um)” ; “Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 2 la limite de
détection.”

NB 3: Pour la d dans les ériaux, la limite de dé 9 par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est deo 1% en masse.
NB4: é rapport ne 2 que les T i formé 2 son offre et & l'arrété du 1er octobre 2019, le

labomolrc met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de Iamdo 860 I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'dentification d’amiante
délibérément ajouté dans les ériaux et p

Tous les de sont sur La dece n'est que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
pogo(u Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets loh quiils ont été regus et ne concement que les ob;cn soumis & l'essal. Seules certaines (o'l’ﬂ‘
PP dans co sont par I Elles sont par lo sy
Analyses pour le Bati Sud-Est SAS ACCREDITATION N*
2. rue Chanoine Ploton .CS 40265 1- 1501
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE Portée disponible sur
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins friamiante/analyses/ Sy ESSAIS

SAS. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 204 027 APE 71208
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [SSATA

: eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-024088-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2024 4:14 Page2/2
Dossier N° : 24Y012520 Date de réception : 24/04/2024 Date d'analyse : 25/04/2024

Référence dossier Client:
2024D143593 A - Batiment 25 route des Savoie 01350 CULOZ-BEON - AK IMMO (SCI)

Noé Gautier

Technicien Analyste Microscopie

Tous les de sont sur La de ce n'est ée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofra(
P pp> dans ce sont par ' i . Elles sont i par le bole *
lyses pour le Bati Sud-Est SAS ACCREDITATION N°
2, rue Chanoine Ploton ,.CS 40265 1- 1591
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE Portée disponible sur
www, cofrac.fr ESSAIS

Tél: +33 388 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.frlamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 284 027 APE 71208
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Membre du réseau (S lan

ANNEXE 4 — ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTEB

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

Conclusions possibles
EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de 1¢" niveau
AC2 Action corrective de 2" niveau

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu’il présente
et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection immédiate sur
le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et
I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres
opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) veiller @ ce que les modifications apportées ne soient pas de nature & aggraver I'état des autres matériaux ou produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection,
demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis & aucune agression ni
dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister @ adapter voire condamner
'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiérement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N°

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier 2024DI143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
oy Ancienne Friche SABLA
el 25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot Maison de Maitre
Etage RDC
Piéce ou zone homogéne Piéce n°12
Elément Conduit de fluide
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage Sol
Destination déclarée du local Piéce n°12
Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
azsepce de protection Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
oo™ % 0| acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024D143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA
25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot GARAGE/BOX
Etage Extérieur
Piéce ou zone homogéne Facade
Elément Conduit de fluide n°1
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage A
Destination déclarée du local Facade
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
e geersionaide ol aco
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024D143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA
25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot GARAGE/BOX
Etage Extérieur
Piéce ou zone homogéne Facade
Elément Conduit de fluide n°2
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage A
Destination déclarée du local Facade
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
e geersionaide ol aco
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier 2024DI143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA

25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON

N° de Lot aNCIENNE USINE PARTIE ACCESSIBLE
Etage RDC
Piéce ou zone homogéne Garage/Box n°12
Elément Plafond
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage Plafond
Destination déclarée du local Garage/Box n°12
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme %}
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
S aedemsonpide o acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024D143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA
25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot aNCIENNE USINE PARTIE ACCESSIBLE
Etage RDC
Piéce ou zone homogéne Stockage n°1
Elément Conduit de fluide n°1
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage A
Destination déclarée du local Stockage n°1
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme %}
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
e geersionaide ol aco
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024D143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA
25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot aNCIENNE USINE PARTIE ACCESSIBLE
Etage RDC
Piéce ou zone homogéne Stockage n°1
Elément Conduit de fluide n°2
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage A
Destination déclarée du local Stockage n°1
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme %}
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
e geersionaide ol aco
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 7

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier 2024DI143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA

25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON

N° de Lot aNCIENNE USINE PARTIE ACCESSIBLE
Etage Extérieur
Piéce ou zone homogéne Facade
Elément Plaques ondulées
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage gravats
Destination déclarée du local Facade
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme O
Matériau non dégradé O
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension & EP
physique de la dégradation
Ponctuelle @ Risque‘d’exteqsion aterme O AC1
de la dégradation
S aedemsonpide o acz
Matériau dégradé ]
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 8

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024D143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
Batiment Ancienne Friche SABLA
25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot aNCIENNE USINE PARTIE ACCESSIBLE
Etage Extérieur
Piéce ou zone homogéne Toiture
Elément Plaques ondulées
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage Couverture
Destination déclarée du local Toiture
Recommandation Evaluation périodique
| Etat de conservation du matériau ou produit ¥ Risque de dégradation
. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
e geersionaide ol aco
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 9

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024DI143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
oy Ancienne Friche SABLA
el 25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot Cuve a Fioul
Etage RDC
Piéce ou zone homogéne Local Cuve
Elément Plafond
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage Plafond
Destination déclarée du local Local Cuve
Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
. ) i faible ou a terme %}
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
bsence de protection : . , .
ah . Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
oo™ % 0| acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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ATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 10

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier 2024DI143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
oy Ancienne Friche SABLA
el 25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot Cuve a Fioul
Etage ler SS
Piéce ou zone homogéne Réseau Sous terrain
Elément Conduit de fluide
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage
Destination déclarée du local Réseau Sous terrain
Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
azsepce de protection Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
oo™ % 0| acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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ATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 11

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier 2024DI143593 A

Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment

oy Ancienne Friche SABLA

el 25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON

N° de Lot Cuve a Fioul

Etage Extérieur

Piéce ou zone homogéne Toiture

Elément

Plaques ondulées

Matériau / Produit

Amiante ciment

Repérage Couverture
Destination déclarée du local Toiture
Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
azsepce de protection Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
oo™ % 0| acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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ATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 12

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier 2024DI143593 A
Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment
oy Ancienne Friche SABLA
el 25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON
N° de Lot Maison de Maitre
Etage ler SS
Piéce ou zone homogéne Cave
Elément Conduit de fluide
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage A
Destination déclarée du local Cave
Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
azsepce de protection Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
oo™ % 0| acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
2024D143593 A 43/50

BATIMEX - Franchisé indépendant - 244 Rue du Point du Jour - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél:047424 2 - Fax - E-mail : contac atimex.fr
SAS au capital de 4000 € - N°T 34477858690 - SIRET 477¢ 9000035 - APE 7120 B

Amiante



Batimex

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [S3 )im

ATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 13

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogeéne de 'immeuble bati

Eléments d’information généraux

N° de dossier 2024DI143593 A

Date de I'évaluation 23/04/2024
Batiment

oy Ancienne Friche SABLA

el 25 route des Savoie
01350 CULOZ-BEON

N° de Lot Maison de Maitre

Etage RDC

Piéce ou zone homogéne Piéce n°21

Elément Conduit de fluide

Matériau / Produit

Amiante ciment

Repérage
Destination déclarée du local Piéce n°21
Recommandation Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation

. . . . Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique
étanche = EP
Risque de dégradation EP
faible ou a terme (]
Matériau non dégradé |
Risque de dégradation
rapide = AC1
Protection physique non
étanche ou &
azsepce de protection Risque faible d’extension O EP
physique de la dégradation
Ponctuelle O Risque‘d’exteqsion a terme O AC1
de la dégradation
oo™ % 0| acz
Matériau dégradé a
Généralisée 0O AC2
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ANNEXE 5 - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et & la prévention des risques
liés a la présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagcon permanente
dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Ces mesures
sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise & jour réguliére et la communication
du dossier technique amiante ont vocation & assurer I'information des occupants et des différents intervenants dans le batiment
sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de ’lamiante
Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi recemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents
cancérogénes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante
en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de
la santé publique font I'objet d’'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant
des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits
contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a larticle R. 4412-129. Cette
certification est obligatoire & partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe
extérieure des immeubles batis et & partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d’information et
des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et
sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum I'’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple

— pergage d’'un mur pour accrocher un tableau ;

—remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

— travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d’'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale
des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de
protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a I'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
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De plus, il convient de disposer d’'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-apres, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant a un
désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-a-dire les maitres
d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément
aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de
I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.)
sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas
provoquer d’émission de poussieres. lls sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou
déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a
I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs
emballages.
b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des décheéteries acceptent les déchets d’amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du 1er
janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.
c. Filiéeres d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent
étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage
dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre
contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.
d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets
d’amiante peuvent étre obtenues aupres :
— de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de
'aménagement et du logement ;
— du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;
— de la mairie ;
— ou sur la base de données « déchets » gérée par 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement
accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.
e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire
CERFA est téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra I'original du bordereau
rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de
vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation
préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets
d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets
d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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ATTESTATION(S)

ATTESTATION

D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Scciété d'Assurance dont le Siége Socizl est situé 313
Terrasses de I'Arche — 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

BATIMEX
244 RUE DU POINT DU JOUR
01000 SSAINT DENIS LES BOURG
Adhérent n°’A059

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,
au contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n®10583929904A059.

Garantissant les conséquerces pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de |a société de
Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-apres, sous
réserve qu’elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours
de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d’Accréditation,
d’Agrément au sens contractuel.

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis a certification et recertification :
AMIANTE sans mention
AMIANTE avec mention (dont contrdle visuel aprés travaux de désamiantage et repérage amiante
avant démolition)
DPE avec ou sans mention
ELECTRICITE
GAZ
PLOMRB (CRFP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des
poussiéres de plomb) avec ou sans mention
TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d’expertises :
ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
ERP (Etat des Risques et Pollutions)
L'état des risques réglementées pour I'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les
certifiés sans mention|
Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
Diagnostic Plomb dans I'eau
Recherche des métaux lourds
Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents a la vente ou a la location immobiliére
Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA
Seciété anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de I'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régle par le Code des = TVA ° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F
Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)

Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites

Diagnostic technique global « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale répond aux
conditions de I'article D 731-1 du Code de la Construction et de |'Habitat »

Diagnostic accessibilité aux Handicapés

Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que I'Assuré personne physique ou morale
répond bien aux conditions de I'article 1 du décret n® 2022-663 du 25 avril 2022 »

Diagnostic Eco Prét

Diagnostic Pollution des sols

Diagnostic Radon

Mesures d’empoussiérement par préléevement d’échantillon d'air (A+F en parcours de formation
interne et externe) soit :

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis (LAB REF 26
partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air intérieur,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie
stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air des lieux de travail,

- Les mesures d’empoussiérement en fibres d’amiante en "hors programme environnement » (HP
env, partie stratégie d’échantillonnage, prélévements et rapport d'essai), air ambiant.

Missions d’Infiltrométrie, Thermographie

Missions de contrdle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans I'air des lieux de
travail, hors amiante, consistant a calculer la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP).
Cette activité s’inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de I'accréditation
COFFRAC.

Cette activité est couverte sous réserve de I'absence de renonciation a recours contre le
laboratoire d’analyse.

Mission de coordination SPS

RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)

Audit énergétique pour les Maison individuelles ou les batiments monopropriété (AC)

Audit énergétique pour copropriété (F)

Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prét immobilier

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes d’habitabilité

Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans
travaux d’électricité et sans maintenance

Etat de I'installation intérieure de I'électricité dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

Audit sécurité piscine

Evaluation immobiliére

Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs

Diagnostic légionnelle

Diagnostic incendie

Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail

Elaboration de plans et croquis en phase APS, a I’'exclusion de toute activité de conception
Etablissement d’états descriptifs de division (calcul de millieme de copropriété)

Diagnostic de décence du logement

Expertise judiciaire et para judiciaire

Expertise extra juridictionnelle

Controle des combles

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de 'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régle par le Code des STVA ire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2024D143593 A 48/50
BATIMEX - Franchisé indépendant - 244 Rue du Point du Jour - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél:04 7424 09 32 - Fax - E-mail : contact@batimex.fr
SAS au capital de 4000 € - N°TVA 84477858690 - SIRET 47785869000035 - APE 7120 B

Amiante



Batimex

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

Membre du réseau [SSATA

Etat des lieux des biens neuf

Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la
démolition ou de la rénovation significative de batiments (certification Amiante avec mention +
attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)

Prise de photos en vue de I'élaboration de visites vidéo en 360, a I'exclusion de prises de vue au
moyen de drones

Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de I'application SOLEN

DPE pour I'obtention d’un Prét a Taux Zéro

Repérage Amiante dans le Ferroviaire

Repérage Amiante dans le Maritime

Document d'information du Plan d’Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB

Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs
(ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)

Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique
de chantier)

Le carnet d’'information du logement (CIL)

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé a :

2 000 000€ par sinistre et 3 000 000€ par année d’assurance.
LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE

D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait a NANTERRE le 12 décembre 2023
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L’ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siége social : 313, Terrasses de 'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régle par le Code des < TVA ire n® FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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CERTIFIC

E COMFPETENII CES

Diagnostiqueur immobilie '
certifi¢

DEKRA Certification certific que Monsieur

Romain BOACHON

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2300 pour

Constat de risque 'd'cxposilion au ploTb du 16/04/2023

Arréte du 24 decembire 2001 defmissant

Diagnostic amiante sans memiqn_,du 18]

Arrété du cmbre 2021 définissant

Diagnostic amiante avec met
Améte du 24 Sécembre 2021 defininsant | ’

Diagnostic de performan
Asété di 2 juslict criteres
Farréné du 2% mars 2019 /7,

Diagnostic de performance
Arreté du 2 pudlet de ve
Famété du 29 mans 2019 / E " /)

énerg

”

Etat de I'installation intéricure de gaz
m:;.::am»lama:’—“““ rierex do certets
cemfication modhie par [ améé du 28 mars 2019 o

Acréne & 2 pulier 2018 défnssant agmoatic lechtiy
mars 2019

Etat de l'installation intérieure d’éléctricil’é:dg,ZZZ/_O‘%{ZO

C pé épondent aux exgences & s cn vertu du code de la construction ¢t ¢

1 ctsu 55 < Pl

. o Lapees

Ccoqﬁmlwvaﬂieaoanﬁmqn“"‘m‘*‘—‘ it d

Accréditaton n® 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac. fr

Yvan MAINGUY
Directeur Général  Le Plessis-Robinson, le 18/09/2023

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS — www.dek ification. fr
Immeuble La Boursidiére - Porte [ - Rue de la B idiére - 92350 Le Plessis-Robi ~ France
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accés au logement et un urbanisme rénové
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

A DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Batiment Adresse : Ancienne Friche SABLA 25 route des
Nombre de Piéces : Savoie 01350 CULOZ-BEON
Etage : Batiment :
Numeéro de lot : Escalier :
Référence Cadastrale: 39 B — 1649 Porte :
Propriéte de: N
Le présent rapport ne mentionne que la partie ]
accessible de la friche industrielle, qui pour la ]

plupart, est interdite d"accés. Mission effectuée le : 23/04/2024

Date de l'ordre de mission : 17/04/2024

N° Dossier : 2024DI143593 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96
est égale a :

Total : 806,57 m?

(Huit cent six meétres carrés cinquante-sept)

Le batiment Garage/box est estimé a 488 m* (a titre informatif pour le donneur d’ordre)
La Maison de maitre est estimée a 292 m* (a titre informatif pour le donneur d’ordre)
La Partie Accessible de I'usine est estimée a 136 m* (a titre informatif pour le donneur d’ordre)

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Piece n°1 ler SS 7,64 m? 0,00 m?
Piece n°2 ler SS 455 m? 0,00 m?
Piece n°3 ler SS 7,85 m? 0,00 m?
Piece n°4 ler SS 13,67 m? 0,00 m?
Piéce n°5 ler SS 461 m? 0,00 m?
Piéce n°6 ler SS 2,98 m? 0,00 m?
Piéce n°7 ler SS 9,45 m? 0,00 m?
Piéce n°8 ler SS 4,30 m? 0,00 m?
Piéce n°9 RDC 17,44 m? 0,00 m?
Piéce n°10 RDC 5,72 m? 0,00 m?
Piéce n°11 RDC 17,17 m? 0,00 m?
Piéce n°12 RDC 1,64 m? 0,00 m?
Piece n°13 RDC 17,04 m? 0,00 m?
Piéce n°14 RDC 45,34 m? 0,00 m?
Bureau RDC 8,27 m? 0,00 m?

Dgt RDC 7,70 m? 0,00 m?

wC RDC 2,79 m? 0,00 m?
Garage/Box n°1 RDC 88,61 m? 0,00 m?
Garage/Box n°2 RDC 44 79 m? 0,00 m?
Garage/Box n°4 RDC 44 50 m? 0,00 m?
Garage/Box n°9 RDC 16,42 m? 0,00 m?
Garage/Box n°10 RDC 32,57 m? 0,00 m?
Garage/Box n°11 RDC 131,71 m? 0,00 m?
Rgt ler SS 1,48 m? 0,00 m?
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Garage/Box n°12 RDC 19,54 m? 0,00 m?
Stockage n°1 RDC 59,30 m? 0,00 m?
Stockage n°2 RDC 56,99 m? 0,00 m?

Piéce n°15 RDC 29,87 m? 0,00 m?
Piéce n°16 RDC 17,93 m? 0,00 m?
Piéce n°18 1er 3,85 m? 0,00 m?
Piéce n°19 ler 17,49 m? 0,00 m?
Piéce n°20 ler 19,15 m? 0,00 m?
Piéce n°21 RDC 4,59 m? 0,00 m?

Grenier 2éme 39,62 m? 0,00 m?

Total 806,57 m? 0,00 m*

La présente mission rend compte de I'état des superficies des lots désignés a la date de leur visite. Elle n’est valable que tant que la structure et
la disposition des piéces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au réglement de
copropriété n’entre pas dans le cadre de la mission et n’a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par BATIMEX qu’a titre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I’accord écrit de son signataire.

Le Technicien : a SAINT-DENIS-LES-BOURG, le 08/05/2024
Romain BOACHON
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Maison de Maitre

Cave

Piece n°7
945 m?

N

h 4.61 m7

2E\n°5

Piece n°4
13,67 m?

785 m?
Piece n®3

43 m |
l\ rfglece n°g

Piece n®1

764 ml 455 m?

Pie? n°2
_fl__a_
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